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UV-förstärkning och utökade 
kontroller ska möjliggöra hävning av 
kokrekommendation 
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Slutsatser av resultaten



Begrepp

Planktonorganismer

• hopp- & hinnkräftor

Mikroorganismer

• bakterier

• virus

• parasiter



Detektion av mikroorganismer i 
dricksvatten efter UV-behandling

Alla bilder ritade av Karin Åkerlund



UV ljus bryter sönder DNA - filtrerar ej bort



Bakterier som indikator



Detektionsmetoder
Bakterier
Virus

Parasiter



Analysresultat

Planktonorganismer

• hopp- & hinnkräftor

Mikroorganismer

• bakterier

• virus

• parasiter



Analysresultat planktonorganismer

• Region Gotland, Vattenlaboratoriet och SLU utarbetar tillsammans en standardiserad 
metod för provtagning, analys och analyssvar.

• Det finns inget nationellt gränsvärde för antal planktonorganismer på ledningsnätet.

• De finns naturligt i allt vatten. Mycket vanliga i sjöar och bottensediment.

• De finns i ett fåtal i reservoarerna.

• De är fler ute på ledningsnätet.

• Filtrering är effektivt för att reducera antalet.

• Enligt Livsmedelverkets riskbedömning är de ofarliga.



Analysresultat mikroorganismer
UPPHANDLAT LABB

SLV SVA FOI FOI FOI

Bakterieantal /ml * Bakterietyp odlade

Sammansättning  av 

bakteriefloran Virusindikator Parasiter/100L Indikatorbakterier

Reservoar 280 000 ± 2000 Ofaliga miljöbakterier Ej detekterat <1 Escherichia coli <1

Reservoar 260 000 ± 3000 Ofaliga miljöbakterier Ej detekterat <1 Koliforma bakterier <1

Ledningsnät 400 000 ± 2000 Ofaliga miljöbakterier Ej detekterat <1 Clostridium perfringens <1

Ledningsnät 860 000 ± 14 000 Ofaliga miljöbakterier Ej detekterat <1 Intestinala enterokocker <1

Ytvattenverk 680 000 ± 5000 Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

Södra Visbys tillf. VV 260 000 ± 6000 Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

Ledningsnät 280 000 ± 6000 Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

Ledningsnät 350 000 ± 4000 Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

Ledningsnät 390 000 ± 4000 Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

Ledningsnät 290 000 ± 28 000** Ofaliga miljöbakterier Ej provat Ej detekterat Ej provat

*Inga tecken på tillförsel av näringsämnen

**Ett prov av de tre i triplikatet avvek, vilket påverkar standardavvikelsen

SUMMERING NBV KONFIRMERAR NBVs SLUTSATS

Inga tecken på pågående kontamination

Inga tecken på fekal påverkan

NATIONELLT BEREDSKAPSLABORATORIUM VATTEN (NBV)

Ledningsnätsproverna 

liknar varandra utifrån 

sammansättning av 

arter.



Analysresultat parasiter

Reservoar

Reservoar

Ledningsnät

Ledningsnät



Detektionsmetoder för parasiter

För indikation av parasiter används:

• förekomst av indikatorbakterier
• förekomst av sjukdomsutbrott i samhället

I mikroskop kan man inte se:

• om de är levande eller döda
• om de är av sjukdomsframkallande art

DNA-analys:
• krävs större mängd parasiter
• kan se vilken art det är
• kan inte se om de är levande eller döda



Parasit som förekommer naturligt i vatten och fuktig jord.

Finns många olika arter, men främst två är förknippade med infektion hos människor.

Dessa två arter är tarmparasiter förekommer främst hos idisslare men även hos andra djur.

Sprids via fekal förorening.

Infektionsdosen är låg. Några stycken till mindre än 10 kan räcka för infektion.

Fynd i prover från Visbyvatten:
1-3 presumtiva (förmodade) parasiter per 100 liter.

Cryptosporidium



Två faktorer för hälsofara





Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; LIVSFS 
2022:12; Kvalitetskrav 6



Fortsätt följa utvecklingen på 
www.gotland.se/vattenkvalitet
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